
                                                      E.T.A.P.  Río Iregua

D.G. de Medio Ambiente y Eficiencia EnergéticaAyuntamiento

de Logroño

Boletín de análisis

Zona Logroño Municipio Logroño Laboratorio Etap Río Iregua

Muestra Nº 0139/20/SIN

Punto muestra Red Distribución de Logroño 1   ( Red de Distribución )

Fecha/hora toma 22/01/2020 Fecha llegada 22/01/2020 Fecha informe 27/01/2020

Tipo análisis Análisis de control

Enviar a SINAC F. enviada SINAC 05/02/2020

Observaciones

8:30

Parámetro (Bruta) ResultadoM. EnsayoUnidad V.paramétrico

Clostridium perfringens 0AMANI 74UFC/100 ml 0,00

Enterococo 0AMANI 75UFC/100 ml 0,00

Escherichia coli 0AMANI 73UFC/100 ml 0,00

Nitritos < 0,04AMANI 59mg/l 0,10

Aluminio 98,6AMANI 83ug/l 200,00

Amonio < 0,02AMANI 81mg/l 0,50

Bacterias coliformes 0AMANI 73UFC/100ml 0,00

Cloro combinado residual 0,13AMANI 82mg/l 2,00

Cloro libre residual 0,65AMANI 82mg/l 1,00

Color < 5AMANI 55mg/l Pt/Co 15,00

Conductividad 376AMANI 56uS/cm-1 a 20º 2.500,00

Manganeso 2,3AMANI 83ug/l 50,00

Olor < 3AMANI 55In. Dil. 3,00

Oxidabilidad 1,12AMANI 69mg/l 5,00

PH 8,01AMANI 57unidades PH 9,50

Recuento de colonias a 22ºC 0AMANI 72UFC/1 ml 100,00

Sabor < 3AMANI 55In. Dil. 3,00

Temperatura 8,5AMANI 57ºC 25,00

Turbidez < 0,2AMANI 20UNF 1,00

Calificación
Agua apta para consumo humano según R.D. 140/2003 de 7 de Febrero

Fdo: Director/a del laboratorio

Nombre: Luisa Sáenz de Cenzano

Fdo: Técnico/a del laboratorio

Nombre: 
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Los resultados obtenidos sólo afectan a las muestras sometidas a análisis
El documento no puede ser reproducido parcialmente salvo autorización por escrito del laboratorio


